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Для технико-экономической оценки вариантов линий электропере­
дачи, отдельных участков сети, схем электроснабжения и подстанций, 
технико-экономического исследования серий трансформаторов и двига­
телей при их проектировании приходится пользоваться такими технико- 
экономическими удельными показателями, как удельные капзатраты  
в систему на один киловатт потребляемой мощности и расчетная стои­
мость электроэнергии в месте потребления.
Автору известны две официальные методики, посвященные этому 
вопросу*. Как видно из названий, они носят частный характер 
и, к сожалению, содерж ат существенные недостатки, о которых будет 
сказано ниже. Поэтому назрела необходимость разработки обобщен* 
ных рассматриваемых технико-экономических удельных показателей.
Удельные расчетные капзатраты на один киловатт мощности, пере­
даваемой потребителю, или теряемой в сети или трансформаторе, со­
стоят из следующих составляющих:
1. Капзатраты на добавочную мощность электростанций системы, 
необходимую для передачи потребителю 1 квт.
2. Капзатраты на добавочную производительность топливодобываю­
щего цеха станции, необходимую для выработки добавочной мощности 
системы.
3. Капзатраты на добавочную пропускную способность электричес­
ких сетей системы до места потребления 1 квт.
Для упрощения задачи капзатраты на электросети можно принять 
пропорциональными суммарным капзатратам на сооружение электро­
станций системы и составляющими (40+-50)%  этих затрат.
Для передачи потребителю 1 квт мощности, приключенному на 
каком-либо участке сети, с шин электростанции необходимо выдать 
мощность P ui >  1, учитывающую потери в предыдущей сети. Тогда
* Руководящие и нормативные указания по выбору экономической плотности тока 
для линий электропередачи. Тѳплоэлектропроект, М. 1961; П. Г. Г р у д и н с к и й .  Проект 
указаний по технико-экономическому обоснованию выбора уровня и соотношения потерь 
в электрических двигателях и трансформаторах при проектировании массовых серий. 
{Cm.: П. М. Т и х о м и р о в .  Расчет трансформаторов. ГЭИ, 1962).
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добавочная мощность системы с учетом собственного расхода электро­
станции и резерва мощности в системе
Pл, — KcnKpPul, ( 1 )
где P1 и =  1,0 =  1,15 — мощ ность, отдаваемая с шин электростанции для
передачи потребителю 1 квт;
/Ср =  1 ,1  -L- 1,15 — коэффициент резерва системы;
ксн — коэффициент, учитывающий расход мощности 
на собственные нужДы электростанции, и мощ ­
ность, потребляемую  топливодобывающим цехом  
(ш ахтой, угольным разрезом) станции.
Р асход мощности на собственные нужды электростанции обычно 
принимается в пределах 6 -+8 %. Р асход мощности топливодобываю­
щим цехом станции в относительных единицах можно определить из 
выражения
P t ^ q w y L m t (2)
7 MT
, ч . т*утгде q — удельный расход условного топлива (ут) на 1 квт-я,   —  ;
квт- я
Wy -  удельный расход электроэнергии на добы чу одной тонны
квт. - я
условного топлива, ------------- ;
т - ут
Tvіт — годовая продолжительность использования максимума топливо 
добы ваю щ его цеха;
Тып — то ж е для потребителя.
Тогда коэффициент
ксн =  1,07 +  Р т =  1,07 +  qwy^ü-.  (3)
■* MT
Максимум мощности в процентах, потребляемой топливо добы ваю ­
щим цехом при Wy =  (30^-60), <7 =  0 ,3 5 - IO-3 .
P t =  1 0 0 - 0 , 3 5 - 1 0 _ 3  ( 3 0 н - 6 0 )  =  ( 1 , 0 - 5 - 2 . 1 )
9
Это существенная мощность и пренебрегать ею нельзя. 
Капзатраты на сооружение добавочной мощности электростанций  
и сетей, отнесенные на 1 квт передаваемой потребителю мощности
Зуэс — СскэсРд, (4)
где Cc — удельны е капзатраты на один установленный киловатт м ощ ­
ности электростанции,
K 3c 1 ,0 - + 1 ,5 -  коэффициент, учитывающий капзатраты на создание  
добавочной пропускной способности сетей до места п отреб­
ления 1 квт.
Д ля станционных потребителей кэс =  1, а для самых удаленны х
К э с  —  1 , 5 .
Годовой расход условного топлива на 1 квт мощности у потре­
бителя
Qt KcnPuiTuuq• (б)
Капзатраты на создание добавочной производительности топливо­
добывающего цеха и транспорта топлива в связи с передачей потреби­
телю 1 квт
ЗуТ =  Gt Qt — CjKcnPuiT unÇ у (б)
где C t — удельные капзатраты на сооруж ение топливной базы и тран­
спорта топлива производительностью в одну тонну ут в год, руб./т. ут.
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Суммарные капзатраты на добавочную мощность системы на 1 квт 
передаваемой потребителю мощности
Зук — Зузс +  З ут == K cuP ul ( C cKpK 3c +  СтдТмп). (7)
В таблице приведены ориентировочные значения З ук, вычисленные
из (7) при кси =  1,085; Arp = 1 , 1 ;  Ct =  30 — — - — и Cc =  130 (в це-
m  • у т  квт
нах 1969 г.); # ==0,35-10""3 - C T L X e
квт  • ¾
Остальные исходные данные указаны в таблице.
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При определения З ук в руководящих и нормативных указаниях не 
учитываются следующ ие показатели:
1. Капзатраты на добавочную пропускную способность сети до ме­
ста потребления 1 квт.
2. Капзатраты на добавочную мощность системы и добавочную  
производительность топливной базы, необходимые для покрытия мощ­
ности потерь в сети до места потребления 1 квт.
3. Расход на собственные нужды в топливной составляющей кап- 
затрат.
4. Капзатраты на добавочную мощность системы, необходимую для 
питания топливодобывающего цеха.
5. Коэффициент попадания в максимум системы к ДІ в капзатратах 
на создание добавочной топливной базы.
Д алее, целесообразнее вообще не вводить в выражение для З ук 
коэффициент /с м и коэффициент экономической эффективности /?„, 
а употреблять произведение кмрн З ук , так как значения к м и ри для 
потребителей могут быть различными.
В работе проф. П. Г. Грудинского в качестве З ук употребляются 
полные удельные капитальные вложения в систему (кс ) в руб/квт. 
Расшифровки этого понятия мы не нашли.
Расчетная стоимость электроэнергии в месте потребления состоит 
из следующих составляющих:
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1. Из себестоимости электроэнергии, отдаваемой с шин электро­
станции при передаче потребителю 1 квт.
2. Из отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание от пол­
ных капзатрат на сеть до места потребления I квт.
Годовая стоимость электроэнергии, отдаваемой с  шин станции при 
передаче потребителю 1 квт:
З ш =  C3111P  m Г мп. (8)
Отчисления от капзатрат на сеть до места потребления 1 квт;
З а =  ссрар(кзс — 1), (9)
где /?ар — норма отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание 
в относительных единицах,
Сэш — себестоимость электроэнергии, отдаваемой с шин электро­
станции.
Тогда суммарные годовые эксплуатационные затраты на 1 квт\
Зэ — З ш -J- З а =  СЭШРШТмп -J- сср ар (кЗс — 1 ). ( 10)
Расчетная стоимость электроэнергии (руб/квт-я)
З уэ =  CsiuP 1ii+  Ц +  U 3C - I ) .  (H )
-* МП
Ориентировочные значения расчетной стоимости электроэнергии
в месте потребления, вычисленные из (11) при C3m =  0 ,006 — —
квт-ч
Cc =  130 Pap =  0 ,10, приведены в таблице.
квт
Д ля определения расчетной стоимости электроэнергии потерь хо­
лостого хода трансформаторов из (11) нужно Tun заменить полным 
временем включения трансформатора в году, а для потерь в проводах 
сети и обмотках трансформаторов — временем потерь т.
В указанных выше методиках в себестоимости электроэнергии 
учтены только топливная составляющая и амортизационные отчисления 
от капзатрат на добавочную мощность. В себестоимости топлива не 
учтен расход на собственные нужды. Это может приводить к недопусти­
мой погрешности в оценке расчетной себестоимости электроэнергии.
Определение расчетной себестоимости электроэнергии по предла­
гаемому методу едва ли более сложно, чем оценка ее только по ука­
занным двум составляющим.
В заключение нужно заметить, что ряд вопросов, затронутых 
в статье, имеет дискуссионный характер, поэтому желательно материал 
этой статьи подвергнуть обсуждению .
